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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Ons Statenbad is een gemeentelijk openluchtbad dat tot en met 2012 door Optisport werd 

geëxploiteerd. Voor de jaren 2013 en 2014 heeft de gemeente de exploitatie uitbesteed 

aan de Stichting Beheer Zwembad Oudewater (SBZO). De Stichting was bereid de hiertoe 

benodigde inspanning met behulp van vrijwilligers te plegen indien en zolang er een reëel 

uitzicht bestaat op de bouw van een nieuw zwembad in Oudewater. Onderzoek naar de 

haalbaarheid van een nieuw zwembad heeft nog niet tot besluitvorming geleid. Dit is de 

reden waarom vooralsnog rekening wordt gehouden met zowel nieuwbouw, 

instandhouding als beëindiging van de zwembadfunctie in Oudewater. 

 

Een belangrijk aspect bij de besluitvorming vormt de onderhoudscomponent. Voor Ons 

Statenbad is destijds een meerjarenonderhoudsplan (MOP) opgesteld voor de periode 

2011- 2020. Mede op basis hiervan zijn jaaronderhoudsplannen opgesteld waarin voor de 

jaren 2013 en 2014 aanvankelijk een bedrag van circa � 250.000,- was geraamd. Ten 

behoeve van 2013 en 2014 is in 2012 echter een bedrag van circa � 96.000,- 

gebudgetteerd voor alleen de hoogst noodzakelijke werkzaamheden. De gerealiseerde 

besparing heeft geleid tot een toename van vooral technische risico�s (van het niet 

vervangen c.q. uitvoeren van losse inventaris, automatische bodemzuiger, onderhoud 

coating en installaties, schilderwerk) en milieurisico�s (van het niet vervangen van een 

asbesthoudend dak en de opslagvoorzieningen/installaties voor chloor, zuur en vlok). 

Opgemerkt is dat de installaties al enige tijd niet meer aan de huidige milieu-eisen voldoen 

en dat provisorische aanpassingen niet mogelijk en ook niet toegestaan zijn. De milieu-

inspectie heeft over de situatie wel gerapporteerd, maar is niet opgetreden in verband met 

de verwachte eindigheid van Ons Statenbad. 

 

 

1.2 Vraagstelling 

Voor besluitvorming over de vraag of en zo ja, hoe lang de openstelling van Ons 

Statenbad kan worden verlengd, is inzicht gewenst in de onderhoudskosten die worden 

verwacht voor de volgende twee scenario�s: 

1. De komende drie jaar (2015 tot en met 2017); 

2. De komende tien jaar (2015 tot en met 2024). 

 

Ad 1. De komende drie jaar (2015 tot en met 2017) 

Indien gekozen wordt voor de realisatie van een nieuw zwembad, zal de openstelling 

naar verwachting niet voor 2018 kunnen plaatsvinden. In dat geval is het wenselijk 

om de exploitatie van Ons Statenbad tot en met het seizoen 2017 te verlengen. Met 

het uitgangspunt dat het bad in dat geval na 2017 wordt geamoveerd, is op de 

tussengelegen drie jaar een ander onderhoudsregime van toepassing dan wanneer 

het bad na 2017 nog zeven jaar in stand wordt gehouden. Met andere woorden: als 

het bad in 2018 wordt geamoveerd dan zijn de onderhoudskosten van 2015 tot en 

met 2017 lager dan wanneer het bad nog tot 2024 wordt opengesteld. 

 

Ad 2. De komende tien jaar (2015 tot en met 2024) 

Hoewel de realisatie van een nieuw zwembad de voorkeur lijkt te genieten boven 

instandhouding van Ons Statenbad bestaat de mogelijkheid dat alsnog voor het laatste 

wordt gekozen, als bijvoorbeeld mocht blijken dat daarmee de laagste kosten 

gemoeid zijn. Om een en ander tegen elkaar te kunnen afwegen, is onder andere 

inzicht gewenst in de onderhoudskosten van Ons Statenbad voor de komende tien jaar. 
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1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 zijn kwalitatief en op hoofdlijnen de bevindingen omschreven van de 

schouw die in Ons Statenbad heeft plaatsgevonden. Het hoofdstuk bevat een beschrijving 

van de consequenties voor de instandhouding van Ons Statenbad voor de scenario�s van 

instandhouding van een termijn van drie en tien jaar. De consequenties worden 

beschreven op bouwkundig en installatietechnisch gebied evenals op het gebied van de 

waterbehandeling. 

De bijlagen bevatten het cijfermatige overzicht van het meerjarenonderhoudsplan in een 

driejarig en tienjarig scenario. Daarnaast is er een berekening van de huidige 

rondpompcapaciteit en een inventarisatielijst van de waterbehandelingselementen 

toegevoegd 

 

1.4 Uitgangspunten 

De bedragen die genoemd worden in de meerjarenonderhoudsplanning zijn exclusief btw 

en niet geïndexeerd voor de jaren na 2014. Het gehanteerde prijspeil is dat van 

september 2014. Opgemerkt moet worden dat mogelijk het 6 % BTW tarief van 

toepassing kan zijn, echter dit is afhankelijke van het moment van uitvoering in relatie tot 

het expireren van de (fiscale) stimuleringsmaatregelen van de rijksoverheid (huidige 

einddatum 1 juli 2015). De kostenraming is slechts een prognose van de te maken kosten 

voor herstel en onderhoud. Een en ander is sterk afhankelijk van diverse variabele 

factoren zoals onder andere; 

 gebruiksintensiteit; 

 vandalisme; 

 de ontwikkeling van het omgevingsmilieu; 

 kosten van arbeid, bouwmaterialen, materieel, onderaannemers en installateurs 

alsmede de ontwikkelingen in de bouwmarkt; 

 zelfwerkzaamheid; 

 conjunctuur. 

 

Hospitality Consultants sluit elke aansprakelijkheid uit indien door genoemde of andere 

oorzaken de kosten van het werkelijke onderhoud de budgettering in het jaarplan 

overschrijdt. 
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2 Schouw 

2.1 Inleiding 

In onderstaande paragrafen wordt beschreven wat de bevindingen zijn van de schouw die 

op donderdag 28 augustus 2014 heeft plaatsgevonden. De bevindingen zijn samengevat in 

twee scenario�s, te weten voor de periode 2015 � 2017 (3 jaar) en voor de periode 2015 � 

2024 (10 jaar). Elk scenario is belicht vanuit bouwkundig, installatietechnisch en 

waterbehandelings perspectief. 

 

 

2.2 Scenario 1: De komende drie jaar (2015 tot en met 2017) 

 

2.2.1 Bouwkundig 

De gebouwen en bassins zullen onder normale omstandigheden 3 jaar kunnen blijven 

functioneren. Behoudens enkele aandachtspunten zijn er thans geen grote (bouwkundige) 

technische problemen waarneembaar die het functioneren van het zwembad onmogelijk 

maken. Uiteraard zijn er duidelijke sporen van veroudering, slijtage en gebruik 

waarneembaar en heeft de accommodatie een gedateerde uitstraling.  

Indien de gebouwen en bassins nog 3 jaar in gebruik blijven wordt geadviseerd het 

onderhoud aan de gebouwen, bassins, terrein en vaste inrichtingen te beperken tot het 

klein onderhoud. De bestaande onderhoudscontracten kunnen worden aangehouden. 

Specifiek dient hierbij wel blijvend aandacht te worden besteed aan de coating van de 

bassins, de bassindilataties en de betonrot van de bassinwanden en de loopbrug. 

Vervangingsinvesteringen worden voor een dergelijke korte periode van instandhouding 

niet meer geadviseerd. De totale onderhoudskosten kunnen in dat geval (naar 

verwachting) beperkt blijven en zijn overeenkomstig vertaald in het 

meerjarenonderhoudsplan voor 2015-2017 in bijlage 1. 

 

 

2.2.2 Installatietechnisch 

De gebouwinstallaties zullen onder normale omstandigheden 3 jaar blijven functioneren. 

De drie centrale verwarmingsinstallaties hebben zowel de technische als economische 

levensduur overschreden maar kunnen de aankomende 3 jaar hoogstwaarschijnlijk wel 

overbruggen. Hiervoor is wel een hogere post aan partieel herstel in de raming 

opgenomen.  

 

Behoudens enkele aandachtspunten die dienen te worden vervangen zijn er thans geen 

grote technische problemen waarneembaar die het functioneren van het zwembad 

onmogelijk maken. Uiteraard zijn er duidelijke sporen van veroudering, slijtage en gebruik 

waarneembaar. Hierbij dienen wel alle gebreken uit de NEN3140 inspectie
1
 te worden 

hersteld en dient deze inspectie met een goed gevolg te worden afgerond. Het is niet 

bekend of dit reeds is uitgevoerd en gereed is gemeld. Gezien de gedateerdheid van de 

revisiegegevens bij de meterkasten is het vermoeden dat dit niet het geval is. Een tweede 

aandachtspunt is het Legionella Beheersplan. Deze is niet op locatie aangetroffen en kon 

niet worden gecontroleerd; het vermoeden bestaat dat niet alle tappunten wekelijks 

worden gebruikt of gespoeld. Tevens lijkt er een aantal buitendouches afgedopt maar is 

niet bekend of deze dode leidingen bevat. Geadviseerd wordt derhalve dit in een 

aanvullend onderzoek nader te bestuderen in de vorm van bijvoorbeeld een Risico analyse 

Legionella. Hiervoor zijn eenmalig kosten opgenomen. 

 

Indien de technische installaties nog 3 jaar in gebruik blijven, wordt geadviseerd het 

onderhoud aan de technische installaties te beperken tot het klein onderhoud en de 

bestaande onderhoudscontracten aan te houden.  

                                                
1
  NEN 3140 is een zelfstandige norm die voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties 

bevat. NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een 

nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 V gelijkspanning. 
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Tevens dient over het algemeen een hogere post partieel herstel te worden opgenomen 

daar een relatief oude installatie meer kans heeft op storing en uitval dan een recente 

installatie. 

 

 

2.2.3 Waterbehandeling 

In 2007 is bijna de gehele waterbehandelingsinstallatie, zoals leidingwerk, zandfilters, 

haarvanger, afsluiters, schakelkast, doseerpompen, etc. vernieuwd. De chloor-

/zuurdopslag en warmtewisselaar met bijbehorende pomp zijn niet vernieuwd. De beide 

circulatiepompen zijn in 2013 gereviseerd en de automatische meet- en regelinrichting is 

begin 2014 vernieuwd. De staat van de totale waterbehandelingsinstallatie ziet er goed en 

onderhouden uit. De installatie is overzichtelijk in de techniekruimte opgesteld. Onderhoud 

en bediening kunnen gemakkelijk worden uitgevoerd. Alleen de toegankelijkheid, in 

verband met lage inwendige hoogte, naar de circulatiepompen en de bediening van een 

aantal vlinderkleppen in de centrale verdeelleidingen ten behoeve van de toevoer en 

retour is wat lastig. De kwaliteit van het zwemwater is momenteel goed. De huidige totale 

filter-/rondpompcapaciteit is 384 [m3/h]. De totale rondpompcapaciteit is conform de 

WHVBZ. In bijlage 3 is een verklarende tabel opgenomen. 

 

Bij een continuering van 3 jaar dienen de volgende werkzaamheden uitgevoerd te worden. 

 Tot eind 2017 is het mogelijk om de huidige opslagvoorzieningen te behouden. 

Wel dienen er aan de opslagvoorziening diverse werkzaamheden te worden 

verricht. De bouwkundige lekbak ten behoeve van chloor dient gecoat te worden 

en de lekbak ten behoeve van zuur dient gereinigd te worden. 

 Zowel een oogdouche in de chloorruimte als een oogdouche in de techniekruimte 

nabij de zuuropslag ontbreekt. Aanbeveling is om de oogdouches op korte termijn 

aan te brengen. 

 De warmtewisselaar, van het type platenwisselaar, zit gemonteerd aan de CV-

ketel en is meer dan 20 jaar oud. De bijbehorende pomp (zwemwaterzijdig), welke 

het water uit de centrale persleiding naar de baden onttrekt en over de 

platenwisselaar stuurt en vervolgens weer retourneert in de centrale persleiding, 

ziet er nog goed uit. Of de platenwisselaar nog 3 jaar in bedrijf kan worden 

gehouden, is afhankelijk van de conditie van de CV-ketel. Als de CV-ketel direct 

aan vervanging toe is dan zal ook de platenwisselaar vervangen moeten worden 

daar het om 1 unit gaat. De CV-zijdige pomp (WTB-installatie) ziet er slecht uit. 

 Bij het toepassen van een nieuwe platenwisselaar kan de zwemwaterzijdige pomp 

eventueel nog hergebruikt worden. 

 Het voorraadvat ten behoeve van het vlokmiddel bevindt zich niet in een lekbak. 

Aanbeveling is om de voorraadvat te voorzien van een lekbak. 

 Een doseerslang ten behoeve van één van de chloordoseerpompen lekt.  

Aanbeveling is om de doseerslang direct te vervangen. 

 De wandconsole inclusief lekbak ten behoeve van de chloordoseerpompen dient 

gereinigd te worden. 

 Bij het vullen van de beide opslagtanks is het aan te raden om dit met 2 personen 

uit te voeren, 1 persoon bij de vulwagen en 1 persoon bij de opslagtank. Degene 

bij de opslagtank dient tijdig aan te geven wanneer het vullen gestopt moet 

worden.  

 

 

2.3 Scenario 2: De komende tien jaar (2015 tot en met 2024) 

 

2.3.1 Bouwkundig 

De gebouwen en bassins kunnen onder normale omstandigheden ook nog 10 jaar blijven 

functioneren, indien het normale preventieve en technische onderhoud tijdig wordt 

uitgevoerd. In afwijking van de 3-jarige termijn adviseert Hospitality Consultants bij een 

10-jarige instandhouding voor bepaalde onderdelen reeds in 2015 of in 2019-2020 

onderdelen te vervangen dan wel onderhoud te plegen. In de laatste jaren (2021-2024) 

kan het onderhoud beperkt blijven (gelijke situatie als voor de 3-jarige instandhouding).  
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Voor sommige onderdelen zal het onderhoud bij voorkeur reeds in 2015 plaatsvinden 

omdat dit de veiligheid, functionaliteit of uitstraling van de accommodatie verbetert. 

Voorbeelden hiervan zijn de vervanging van de betonnen loopbrug (betonrot), voegwerk 

en reinigen gevels en vervangen keuken. Voorts zal er bij een langere 

instandhoudingtermijn voor sommige onderdelen het normale (preventief en technisch) 

onderhoud nodig zijn. Zo zal het coaten van de bassins en het schilderwerk aandacht 

blijven houden. Voorts is voor sommige onderdelen mogelijk onderhoud nodig, maar thans 

is niet zeker dat dit voor een instandhouding van 10 jaar nodig is. Dit geldt voor het 

vervangen van de bitumen dakbedekking van het hoofdgebouw en het opnieuw bestraten 

van de verharding op het terrein. Tijdens de opname was het dak niet toegankelijk en kon 

de actuele conditie van de dakbedekking niet worden opgenomen. In het onderhoudsplan 

voor 10 jaar is thans nog uitgegaan van een vervanging van deze dakbedekking. Nadere 

inspectie zal dit aangeven of vervanging nodig is. Hospitality Consultants adviseert de 

asbestplaten op het filtergebouw te laten zitten. Zolang hier geen lekkages optreden is er 

geen noodzaak om in te grijpen. De huidige bestrating ligt er redelijk bij en het volledig 

opnieuw bestraten is technisch gezien niet noodzakelijk en voegt ook niets toe aan de 

uitstraling, tenzij de oude betontegels ook vervangen worden. Geadviseerd wordt dit 

onderhoud te beperken tot reparaties van verzakkingen en kapotte tegels.  

 

Indien ook de uitstraling van de accommodatie verbeterd moet worden, zijn er andere en 

grotere investeringen nodig dan in het onderhoudsplan opgenomen. De voorliggende 

raming gaat slechts uit van een technische instandhouding. Bij het esthetisch upgraden 

van de accommodatie kan onder meer gedacht worden aan het renoveren van de bassins 

(aanbrengen van pvc-coating of rvs-renovatiepaneel, startblokken en springplank 

vernieuwen), keimcoating op de gevels van de gebouwen, het vernieuwen van de 

bestrating, nieuwe en extra speelelementen, toevoegen van een verhoogde 

badmeesterpost, sloop van het oude kleedgebouw en voorzien van nieuwe 

buitenbergingen. De hoogte van de hiervoor benodigde investeringen moeten echter 

gezien worden in een perspectief van een minimaal 20-jarige instandhouding.  

 

 

2.3.2 Installatietechnisch 

De technische installaties dienen voor een deel te worden vervangen indien de horizon 

naar 10 jaren wordt gezet. Er zijn behoorlijk wat installatie componenten over zowel de 

technische als de economische levensduur en dat is voor 3 jaar nog wel te overzien maar 

als de horizon naar 10 jaar gaat adviseert Hospitality Consultants direct in het eerste jaar 

de hoognodige installatiedelen te vervangen. Tevens dienen alle aandachtspunten zoals 

binnen de termijn van 0-3 jaar ook opgenomen te worden. Vooralsnog gaat Hospitality 

Consultants dan uit van een vervanging direct in het eerste jaar daar dan het maximale 

gehaald kan worden uit de restlevensduur en de energie besparingen vanaf het startjaar 

van het component. Het is mogelijk, in overleg en afhankelijk van de budgeten, enkele 

posten ook later uit te voeren. 

 

 

2.3.3 Waterbehandeling 

Bij een continuering van 10 jaar in plaats van 3 jaar dienen de volgende werkzaamheden, 

aanvullend op die bij een continuering van 3 jaar, uitgevoerd te worden. 

 

De huidige opslagvoorzieningen voor zowel chloor als zuur voldoen niet aan de BRL 

K903/07
2
 maar omdat de opslag voorzieningen voor 2008 is gebouwd valt het onder de 

zogenoemde �overgangsrecht�. Nieuwe zwembaden dienen met ingang van 1 januari van 

2008 aan de regels van de BRL K903/07 te moeten voldoen en installaties welke voor 

2008 in bedrijf zijn genomen pas in 1 januari 2023.Bij direct grote 

aanpassingen/vernieuwingen aan de huidig opslag, ten behoeve van chloor en zuur dient 

gelijk aan de BRL te worden voldaan. 

 

                                                
2
  BRL-K903 stelt eisen aan installateurs van boven- en ondergrondse opslaginstallaties ten behoeve van vloeibare 

brandstoffen, chemicaliën en vloeibare-aardgas. 
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Bij het in stand houden voor de eerstvolgende 10 jaar dienen de beide 

opslagvoorzieningen groots aangepakt te worden. Voor 1 januari 2023 dienen beide aan 

de BRL K903 te voldoen. Hierbij zijn ook bouwkundige kosten verbonden waaronder het 

realiseren van een separate ruimte ten behoeve van zuur en aanpassing aan de huidige 

chloorruimte. Aanbeveling is om de hiervoor verrichte werkzaamheden al in 2018 uit te 

voeren omdat de huidige voorzieningen t.b.v. chloor- en zuuropslag al ruim voor 2007 

dateert. 
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Statenbad Oudewater
 

Omschrijving Code Hoev. Eenh. Eenheids-
prijs

Cycli Gemid./
jaar

1
2015

2
2016

3
2017

4
2018

25 GEVELS

Algemeen

> Schoonmetselwerk inspecteren/repareren PR 720 m2 1,50 5 -          

> Schoonmetselwerk reinigen PR 100 m3 5,00 5 167          500          

> Hang- en sluitwerk inspecteren/repareren PR 24 st 15,00 1 360          360          360          360           

Hoofdgebouw  

> Buitenkozijnen met draaiende delen in hout bi-zijde herschilderen PR 93 m2 27,50 10 -           

> Buitenkozijnen met draaiende delen in hout bi-zijde herschilderen PR 10 m2 27,50 10 -           

> Buitenkozijnen met draaiende delen in hout bi-zijde herschilderen PR 8 m2 27,50 10 -           

> Raamdorpels vervangen PR 2 st 100,00 20 -           

27 DAKEN

Algemeen

> Veiligheidsvoorzieningen keuren CO 1 contr 500,00 1 500          500          500          500          

> Daken schoonmaken PR 1 post 450,00 1 450          450          450          450          

> Daken inspecteren/repareren PR 1 post 500,00 1 500          500          500          500          

42 VLOERAFWERKINGEN

Hoofdgebouw

> Vloerafwerking in tegelwerk inspecteren/repareren PR 257 m2 2,25 3 193          578          

> Kitvoegen (vloer) inspecteren/repareren PR 1 post 500,00 3 167          500          

> Vloerafwerking in tapijt vervangen TE 115 m2 37,50 10 -          

> Vloerafwerkingsvoorziening in schoonloopmat vervangen TE 13 m2 150,00 15 -          

43 BINNENWANDAFWERKINGEN

Algemeen

> Kleine onderdelen herschilderen PR 578 m2 /bvo 0,75 5 145          434          

> Hang- en sluitwerk inspecteren/repareren PR 26 st 15,00 1 390          390          390          390          

Hoofdgebouw  

> Kolommen in staal herschilderen PR 1 post 2.000,00 10 -           

inclusief eventueel ontroesten waar nodig  

> Binnenwandafwerkingen in tegelwerk inspecteren/repareren PR 237 m2 2,25 3 178          533          

> Kitvoegen (wand) inspectern/repareren PR 1 post 500,00 3 167          500          

> Binnenwandafwerkingen in stucwerk herschilderen PR 57 m2 20,00 10 -           

> Binnenkozijnen in hout herschilderen PR 51 m2 7,50 10 -           

Huurderonderhoud
Bedragen exclusief btw + exclusief jaarlijkse indexeringen [richtprijzen] - prijspeil 2014

B1 MOP in cijfers � 3 jaar 
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Statenbad Oudewater
 

Omschrijving Code Hoev. Eenh. Eenheids-
prijs

Cycli Gemid./
jaar

1
2015

2
2016

3
2017

4
2018

44 PLAFONDS

Hoofdgebouw

> Plafondafwerkingen in systeemplafond partieel vervangen TE 24 m2 25,00 5 -          

45 BINNENINRICHTING

> Volkern omkleed- en toiletcabines PR 1 post 500,00 3 167          500           

> Garderoberekken PR 1 post 250,00 3 83            250           

51 WARMTEOPWEKKING

Hoofdgebouw

> Verwarmingsketel > 100 kW SCIOS keuring (gas gestookt) CO 1 post 375,00 2 125          375           

52 BINNENRIOLERING -          

53 WATERINSTALLATIES EN SANITAIR

Algemeen
> Waterinstallaties controle beheersplan PR 578 m² /bvo 0,50 1 289          289          289          289          

> Waterinstallaties legionella onderzoek CO 1 post 0,01 3 -          

op verzoek van de opdrachtgever eruit gehaald

54 GASINSTALLATIES -          

55 HEMELWATERAFVOEREN

Algemeen

> Hemelwaterafvoer incl. rioleringssysteem doorspuiten PR 1 post 500,00 2 167          500          

56 VERWARMINGSINSTALLATIES

Hoofdgebouw

> Radiator/ c.v.leidingen herschilderen PR 1 post 1.000,00 30 -          - - -

57 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES -          

58 REGELING -          

59 WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIES ALG.

Niet van toepassing -          

61 CENTRALE ENERGIEVOORZIENING -          

62 KRACHTSTROOM -          

Huurderonderhoud
Bedragen exclusief btw + exclusief jaarlijkse indexeringen [richtprijzen] - prijspeil 2014
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Statenbad Oudewater
 

Omschrijving Code Hoev. Eenh. Eenheids-
prijs

Cycli Gemid./
jaar

1
2015

2
2016

3
2017

4
2018

63 VERDEELINRICHTING

Hoofdgebouw
> Groepsremplace TL vervangen (hoogte ≤ 3m) TE 45 st 10,00 3 150          450          
> Groepsremplace PL vervangen (hoogte ≤ 3m) TE 5 st 10,00 3 17            50            

> Groepsremplace Gloeilamp/Halogeen vervangen TE 16 st 7,50 3 40            120          

> Noodverlichting accusets vervangen 7 st 100,00 4 233          700          

Terrein  

> Groepsremplace Gloeilamp/Halogeen vervangen TE 6 st 7,50 3 15            45            

Buitenverlichting 50 meter bad  

> Verdeelinrichting licht algemeen PR 1 post 500,00 3 167          500          

hoogwerker kosten ivm bereikbaarheid

64 COMMUNICATIE INSTALLATIES -          

67 TRANSPORTINSTALLATIES

Niet van toepassing -          

68 VEILIGHEIDSINSTALLATIES -          

69 ELEKTRISCHE INSTALLATIES ALGEMEEN

> E-installaties algemeen NEN3140 inspectie CO 578 m² /bvo 1,20 3 231          694          

83 TERREININVENTARIS

Terrein
> Hekwerk in gaas inspecteren/repareren PR 360 m² 1,50 1 540          540          540          540          

> Badmeesterpost vervangen PR 1 post 5.000,00 1 -           

84 TERREINAFWERKINGEN

Terrein

> Bestrating in betontegels partieel herstraten PR 33 10% tot 15,00 1 495          495          495          495          
> Buitenzwembad in beton bijwerken schilderwerk PR 1275 m² 2,25 1 956           2.869       

85 TERREININSTALLATIES -          

91 DIVERSE

> Herstelonderhoud budget bouwkundig overig HE 578 m² /bvo 0,50 1 289          289          289          289           
> Herstelonderhoud budget installatietechnisch overig HE 578 m² /bvo 1,50 1 867          867          867          867           
> Zwembadinstallaties algemeen vaste post correctief onderhoud HE 578 m² /bvo 1,25 1 723          723          723          723           

> Wettelijke verplichtingen c.q.aanpassingen conform geldende wet TE 1 post 0,00 1 -          -          -          -           

en regelgeving (aanname) op verzoek van de opdrachtgever eruit

Huurderonderhoud
Bedragen exclusief btw + exclusief jaarlijkse indexeringen [richtprijzen] - prijspeil 2014
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Statenbad Oudewater
 

Omschrijving Code Hoev. Eenh. Eenheids-
prijs

Cycli Gemid./
jaar

1
2015

2
2016

3
2017

4
2018

92 ZWEMBADINSTALLATIES -          

93 DIVERSE BEHEERSKOSTEN

> Onderhoudsplannen actualiseren HE 1 post 3.750,00 3 -           

96 LOS/VAST INVENATRIS

> Losse inventaris vervangingsreservering IN 1 10% tot 17.500,00 1 -              
> Los/vast inventaris algemeen IN 1 post 6.750,00 10 -            

Automatische bodemzuiger vervangen  
> Los/vast inventaris algemeen IN 1 post 5.000,00 15 -           

Friteuse groot formaat vervangen

99 ONDERHOUDSCONTRACTEN

> C.v-ketel onderhoudscontract CO 1 contr 250,00 1 250          250          250          250           
> Blusmiddelen onderhoudscontract CO 1 contr 250,00 1 250          250          250          250           
> E-installaties algemeen onderhoudscontract CO 1 contr 350,00 1 350          350          350          350           
> W-installaties algemeen onderhoudscontract CO 1 contr 350,00 1 350          350          350          350           
> Zwembadinstallaties algemeen onderhoudscontact CO 1 contr 5.000,00 1 5.000      5.000      5.000      5.000       
> Onderhoudscontracten algemeen CO 1 contr 150,00 1 150          150          150          150           

keuring speeltoestellen door Repcon   
> Groen/terrein onderhoudscontract door De Sluis Groep CO 1 contr 6.500,00 1 6.500      6.500      6.500      6.500       

21.619    23.913    22.191    18.753    -          

Huurderonderhoud
Bedragen exclusief btw + exclusief jaarlijkse indexeringen [richtprijzen] - prijspeil 2014
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Statenbad Oudewater
 

Omschrijving Code Hoev. Eenh. Eenheids-

prijs

Cycli Gemid./

jaar

1

2015

2

2016

3

2017

4

2018

25 GEVELS

Algemeen

> Voegwerk vervangen TE 150 m² 50,00 30 -           
> Buitenkozijnen met draaiende delen in hout bu-zijde herschilderen PR 93 m² 32,50 5 -          

> Buitenkozijnen met draaiende delen in hout vervangen RE 93 m² 550,00 30 -          
> Beglazing isolerend vervangen RE 30 m² 150,00 1 -           

lekke glasplaten in schuine puien -          

> Buitendeuren in hout bi/bu-zijde herschilderen PR 16 st 160,00 5 -           

> Buitendeuren in hout vervangen TE 16 st 700,00 30 -          

> Hang- en sluitwerk vervangen TE 16 st 200,00 20 -          
Filtergebouw  

> Voegwerk vervangen TE 55 m² 50,00 30 -           
> Voegwerk vervangen TE 36 m² 50,00 30 -           
> Buitenkozijnen met draaiende delen in hout bu-zijde herschilderen PR 10 m² 32,50 5 -           
> Buitenkozijnen met draaiende delen in hout vervangen RE 10 m² 550,00 30 -          

> Buitendeuren in hout bi/bu-zijde herschilderen PR 5 st 160,00 5 -           

> Buitendeuren in hout vervangen TE 5 st 700,00 30 -          

> Hang- en sluitwerk vervangen TE 5 st 200,00 20 -          
Oud kleedgebouw  
Het gebouw is alleen nog in gebruik voor opslag. Alleen het 
hoogstnoodzakelijke onderhoud uitvoeren, geen vervangingen.  

> Voegwerk vervangen TE 18 m² 50,00 30 -           
> Buitenkozijnen met draaiende delen in hout bu-zijde herschilderen PR 8 m² 32,50 5 -           

> Buitendeuren in hout bi/bu-zijde herschilderen PR 3 st 160,00 5 -           

> Buitenkozijnen houtrot repareren HE 1 post 1000,00 5 -          

> Hang- en sluitwerk vervangen TE 3 st 200,00 20 -          

Verhuurderonderhoud
Bedragen exclusief btw + exclusief jaarlijkse indexeringen [richtprijzen] - prijspeil 2014
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Statenbad Oudewater
 

Omschrijving Code Hoev. Eenh. Eenheids-

prijs

Cycli Gemid./

jaar

1

2015

2

2016

3

2017

4

2018

27 DAKEN

Algemeen

> Risico's inventarisatie dak t.b.v. veilig werken PR 1 post 1500,00 1 500          1.500      
> Veiligheidsvoorzieningen aanbrengen                                                        op 

verzoek van de opdrachtgever eruit gehaald PR 1 post 0,00 1 -           

> Veiligheidsvoorzieiningen vervangen TE 1 post 4500,00 20 -          
Hoofdgebouw  

> Dakafwerking in bitumen overtrekken TE 415 m² 35,00 20 -           
> Dakafwerking incl. randen / opstanden bitumen vervangen TE 415 m² 65,00 20 -          

> Lichtkoepel (afm. 1,0x1,0) compleet in kunststof vervangen TE 1 st 850,00 30 -          

> Lichtkoepel (afm. 1,0x1,0) kap in kunststof vervangen TE 1 st 350,00 15 -           

> Lichtkoepel (afm. 1,5x1,5) compleet in kunststof vervangen TE 2 st 1400,00 30 -          

> Lichtkoepel (afm. 1,5x1,5) kap in kunststof vervangen TE 2 st 550,00 15 -           
Filtergebouw  

> Dakafwerking in golfplaten vervangen asbesthoudend TE 78 m² 200,00 40 -           

> Goten in PVC vervangen TE 14 40,00 25 -           
Oud kleedgebouw

> Het gebouw is alleen nog in gebruik voor opslag. In overleg is sec het
hoogstnoodzakelijke onderhoud opgenomen. Grote vervangingen zijn
buiten beschouwing gelaten

42 VLOERAFWERKINGEN

Hoofdgebouw

> Vloerafwerking in tegelwerk vervangen RE 240 m² 125,00 25 -          
Filtergebouw  

> Vloerafwerking in tegelwerk vervangen RE 20 m² 125,00 25 -           
-          

43 BINNENWANDENAFWERKINGEN  

 

Hoofdgebouw  

> Binnenwandafwerkingen in tegelwerk vervangen                                excl. 
Sanitaire groepen (zie hfd 53)

RE 186 m² 110,00 25 -          

> Binnendeuren geplastificieerd TE 26 st 0,00 1 -          

> Hang- en sluitwerk vervangen TE 26 st 200,00 20 -          

Verhuurderonderhoud
Bedragen exclusief btw + exclusief jaarlijkse indexeringen [richtprijzen] - prijspeil 2014
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Statenbad Oudewater
 

Omschrijving Code Hoev. Eenh. Eenheids-

prijs

Cycli Gemid./

jaar

1

2015

2

2016

3

2017

4

2018

44 PLAFONDS

Hoofdgebouw

> Plafondafwerkingen in systeemplafond vervangen exclusief sanitaire 
groepen (zie hfd 53) RE 240 m² 60,00 25 -          

45 BINNENINRICHTING

> Pantry (klein) renoveren RE 1 st 2500,00 25 -           
> Keukenblok (professioneel) renoveren                                             exclusief 

friteuse (apart opgenomen)

RE 1 st 10000,00 25 -           

51 WARMTEOPWEKKING

Hoofdgebouw

> Verwarmingsketel < 50 kW vervangen Fabricaat Agpo Ferroli, 28 kW TE 1 st 3000,00 20 -          

> Verwarmingsketel < 50 kW vervangen Fabricaat Intergas TE 1 st 3000,00 20 -          

> Rookgasafvoer vervangen TE 2 post 250,00 20 167          500          
Filtergebouw  

> Verwarmingsketel > 250 kW vervangen Fabricaat Hanrez uit 1969 TE 600 kW 70 20 -          

> Rookgasafvoer vervangen TE 1 post 500,00 20 167          500          

> Kachel (elektrisch) vervangen TE 3 st 350,00 15 -           

52 BINNENRIOLERING

Hoofdgebouw

> Leidingnet riolering in PVC vervangen RE 1 post 3000,00 30 -          
Filtergebouw  

> Vuilwaterpompinstallatie vervangen TE 1 st 1750,00 15 -          
> Persleiding diameter 90 mm vwa/hwa/fecaliën installatie vervangen TE 10 m 45,00 30 -          

Verhuurderonderhoud
Bedragen exclusief btw + exclusief jaarlijkse indexeringen [richtprijzen] - prijspeil 2014
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Statenbad Oudewater
 

Omschrijving Code Hoev. Eenh. Eenheids-

prijs

Cycli Gemid./

jaar

1

2015

2

2016

3

2017

4

2018

53 WATERINSTALLATIES EN SANITAIR

Algemeen

> Waterinstallaties legionella vervolgkosten onderzoeken niet inzichtelijk TE 1 post 0,00 3 250          750           

> Waterleidingen vervangen (leidingwerk buiten sanitaire groepen) RE 1  post 4000,00 25 -          
Hoofdgebouw

> Direct gestookte boiler 301-400 ltr vervangen TE 1 st 3750,00 10 -          

> Tapwater circulatiepomp < 50 mm vervangen TE 1 st 500,00 15 -          

> Afsluiter < 50 mm vervangen TE 6 st 250,00 15 -          

> Inregelafsluiter < 50 mm vervangen TE 1 st 350,00 15 -          

> Staafthermometer vervangen TE 2 st 75,00 15 -          

> Keerklep vervangen TE 4 st 75,00 15 -          

> Mindervalidentoilet renoveren RE 1 st 5000,00 25 -          

> Toiletgroep (klein) renoveren RE 1 st 2750,00 25 -          

> Douchegroep (klein) renoveren RE 2 st 2750,00 25 -          

> Douchegroep (middel) renoveren RE 1 st 5500,00 25 -          

> Toiletgroep (middel) renoveren RE 2 st 5500,00 25 -          

> Sanitair vervangen o.a. toiletpotten, urinoirs en wasbakken TE 14 st 500,00 15 -          

> Sanitair mindervalidentoilet vervangen TE 1 post 1250,00 15 -          

> Douchekoppen/-knoppen vervangen TE 5 st 250,00 15 -          

> Douchekop, glijstang en mengkraan vervangen TE 2 st 500,00 15 -          

> Uitstortgootsteen vervangen TE 1 st 600,00 15 -          

Filtergebouw  

> Waterinstallaties en sanitair algemeen breekinstallatie verwijderen PR 1 st 960,00 1 -          

54 GASINSTALLATIES

Algemeen

> Gasleidingen vervangen RE 1 post 1500,00 30 -          

> Gasinstallaties algemeen PR 1 post 750,00 1 -          
Gasleiding t.b.v. cv-ketel zwembad aanpassen  
Hoofdgebouw  

> Gasafsluiter vervangen TE 2 st 250,00 20 -          

> Gasafsluiter < 50 mm vervangen TE 1 st 450,00 20 -          

> Gasfilter vervangen TE 1 st 250,00 20 -          

55 HEMELWATERAFVOEREN

Algemeen

> Hemelwaterafvoeren vervangen TE 25 m 70,00 25 -          

Verhuurderonderhoud
Bedragen exclusief btw + exclusief jaarlijkse indexeringen [richtprijzen] - prijspeil 2014
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Statenbad Oudewater
 

Omschrijving Code Hoev. Eenh. Eenheids-

prijs

Cycli Gemid./

jaar

1

2015

2

2016

3

2017

4

2018

56 VERWARMINGSINSTALLATIES

Hoofdgebouw

> Radiator / cv-leidingen vervangen RE 578m²/bvo 40,00 40 -          

> Thermostaatkranen vervangen TE 10 st 75,00 15 -          

> Radiator 500-1000 W vervangen TE 10 st 600,00 30 -          

> Afsluiter flens < 50 mm vervangen TE 2 st 350,00 15 -          

> Inregelafsluiter flens < 50 mm vervangen TE 2 st 650,00 15 -          

> Circulatiepomp < 50 mm vervangen TE 1 st 850,00 15 -          

> Luchtafscheider DN32 vervangen TE 1 st 600,00 15 -          
Vloerverwarmingsverdeler > 4 groepen vervangen 1x verdeler 
10 groepen, 1x verdeler 8 groepen TE 2 st 1000,00 20 -          

> Kogelkraan vervangen TE 4 st 100,00 15 -          

> Aansluitgroep + manometer vervangen TE 2 st 100,00 15 -          

> Expansievat < 50 ltr vervangen TE 2 st 750,00 15 -          

57 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES

Hoofdgebouw

>
Luchtbehandeling algemeen Pijpventilator technische ruimte zwembad

PR 1 post 450,00 15 -          
> Pijpdakventilator < 500 m³/h vervangen TE 3 st 1000,00 15 -          
> Afzuigventilator < 2500 m³/h vervangen t.b.v. afzuiging Foyer TE 1 st 2000,00 15 -          
> Afzuigventilator < 2500 m³/h vervangen t.b.v. afzuiging kleedruimte TE 1 st 2000,00 15 -          
> Afzuigventilator 2500-3500 m³/h vervangen t.b.v. afzuigkap TE 1 st 2500,00 15 -          
> Luchtafvoerrooster ≤ 500 m³/h vervangen TE 2 st 275,00 20 -          

> Afzuigrozet vervangen TE 8 st 50,00 20 -          

58 REGELING

Hoofdgebouw

> Besturing conventioneel vervangen                                       
Bedieningsschakelaars afzuigventilatoren TE 2 st 350,00 12 -          

> Kamerthermostaat vervangen TE 2  st 250,00 10 -          

59 WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIES ALG.

> W-installaties partieel herstel PR 1 post 850,00 1 255          850          850          850          

Verhuurderonderhoud
Bedragen exclusief btw + exclusief jaarlijkse indexeringen [richtprijzen] - prijspeil 2014
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Statenbad Oudewater
 

Omschrijving Code Hoev. Eenh. Eenheids-

prijs

Cycli Gemid./

jaar

1

2015

2

2016

3

2017

4

2018

61 CENTRALE ENERGIEVOORZIENING

Hoofdgebouw

> Hoofdverdeelinrichting, vervangen Buitengebouw TE 1 post 5000,00 30 -          

> Groepenkast / hoofdverdeelinrichting vervangen Meterkast entree TE 1 post 2500,00 30 -          

> Groepenkast / hoofdverdeelinrichting vervangen Magazijn TE 1 post 1000,00 30 -          

> Groepenkast / hoofdverdeelinrichting vervangen TE 1 post 1500 30 -          

62 KRACHTSTROOM

> Verdeelinrichting < 25 groepen vervangen Buitengebouw TE 1 st 3200,00 30 -          

> Ceeform wandcontactdoos 32A vervangen Buitengebouw TE 1 st 125,00 30 -          

63 VERDEELINRICHTING LICHT

Hoofdgebouw

> Verlichtingsarmaturen TL opbouw (enkel) vervangen TE 4 st 200,00 15 -          

> Verlichtingsarmaturen TL opbouw (dubbel) vervangen TE 3 st 225,00 15 -          

> Verlichtingsarmaturen TL inbouw (dubbel) vervangen TE 38 st 275,00 15 -          

> Verlichtingsarmaturen TL waterdicht vervangen (dubbel) TE 6 st 325,00 15 -          

> Verlichtingsarmaturen PL inbouw (dubbel) vervangen TE 5 st 200,00 15 -          

> Verlichtingsarmaturen spot inbouw vervangen TE 16 st 300,00 15 -          

> Noodverlichting opbouw decentraal vervangen TE 7 st 275,00 15 -          

> Pictogram noodverlichting vervangen TE 7 st 10,00 15 -          
Terrein  

> Lantaarnpaal (enkel) 8 m hoog vervangen TE 2 st 1750,00 30 -          

> Hallogeen verlichtingsarmatuur vervangen TE 6 st 450,00 10 -          

64 COMMUNICATIE INSTALLATIES

Hoofdgebouw

> Deurbelinstallatie vervangen TE 1 post 200,00 20 -          

> Telefooninstallatie vervangen TE 1 post 2000,00 15 -          

> Oproepinstallatie MIVA vervangen TE 1 st 350,00 15 -          

> Inbouwspeakers vervangen TE 4 st 150,00 15 -          

> Omroepinstallatie vervangen TE 1 st 5000,00 15 -          
Terrein  

> Opbouwspeakers vervangen TE 14 st 250,00 15 -          

Verhuurderonderhoud
Bedragen exclusief btw + exclusief jaarlijkse indexeringen [richtprijzen] - prijspeil 2014
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Statenbad Oudewater
 

Omschrijving Code Hoev. Eenh. Eenheids-

prijs

Cycli Gemid./

jaar

1

2015

2

2016

3

2017

4

2018

67 TRANSPORTINSTALLATIES

Niet van toespassing -          

68 VEILIGHEIDSINSTALLATIES

Filtergebouw

> Oogdouche vervangen TE 2 st 950,00 15 -          

Hoofdgebouw  

> Bedieningspaneel inbraakbeveiligingscentrale vervangen TE 1 st 750,00 15 -          

> CO2/poederblusser/sproeischuimblusser verv angen TE 5 st 300,00 15 -          

> Brandhaspel vervangen TE 2 st 600,00 30 -          

> Brandhaspel slang vervangen TE 1 st 150,00 10 -          

69 ELEKTRISCHE INSTALLATIES ALGEMEEN

> E-installaties algemeen vervolgkosten onderzoeken niet TE 1 post 0,00 3 -           

inzichtelijk

> E-installaties algmeen PR 1 post 3.684,00 1 -          

digitaliseren van de elektrische tekeningen (uitgevoerd door Cofely)

> E-installaties partieel herstel PR 1 post 500,00 1 500          500          500          500          

83 TERREININVENTARIS

Terrein

> Hekwerk in gaas herstellen HE 1 post 2.000,00 1 667          2.000       

kapot hekwerk nabij hoofdgebouw  
> Hekwerk in gaas vervangen TE 200 m² 60,00 30 -          

oude hekwerk  
> Hekwerk in gaas vervangen TE 160 m² 60,00 30 -          

nieuwe hekwerk  

> Poorten (dubbel) in spijlen vervangen TE 3 st 2.000,00 30 -          

oude poorten  

> Poorten (dubbel) in spijlen vervangen TE 1 st 2.000,00 30 -          

nieuwe poort  

> Poorten (enkel) in spijlen vervangen TE 3 st 1.200,00 30 -          

Verhuurderonderhoud
Bedragen exclusief btw + exclusief jaarlijkse indexeringen [richtprijzen] - prijspeil 2014
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Statenbad Oudewater
 

Omschrijving Code Hoev. Eenh. Eenheids-

prijs

Cycli Gemid./

jaar

1

2015

2

2016

3

2017

4

2018

84 TERREINAFWERKINGEN

Terrein
> Bestrating in betontegels herstraten TE 329 m² 30,00 25 -           
> Bestrating in betontegels herstraten TE 40 m² 30,00 25 -           

gedeelte tussen hoofdgebouw en filtergebouw  
> Bestrating in betontegels herstraten TE 20 m² 62,50 25 -           

rondom tafeltennisveld  

Buitenbaden  
> Buitenzwembad in beton coaten PR 275 m² 35,00 5 -           

wanden   

> Buitenzwembad in beton coaten PR 1 post 1.500,00 5 -          

wedstrijdlijnen  
> Buitenzwembad in beton coaten PR 915 m² 35,00 5 -           

bodem wedstrijdbassin  
> Buitenzwembad in beton coaten PR 85 m² 35,00 5 -           

bodem peuterbassin  
> Buitenzwembad in beton coaten PR 20 m² 35,00 5 -           

voetenbakken  

> Terreinafwerkingen algemeen TE 1 post 2.500,00 1 833          2.500       

betonrot herstellen

85 TERREININSTALLATIES

Terrein

> Straatkolk vervangen TE 10 st 500,00 25 -          

> Buitenriolering vervangen TE 1 post 2500 25 -          

91 DIVERSE -          

Verhuurderonderhoud
Bedragen exclusief btw + exclusief jaarlijkse indexeringen [richtprijzen] - prijspeil 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 22 | 39 

Statenbad Oudewater
 

Omschrijving Code Hoev. Eenh. Eenheids-

prijs

Cycli Gemid./

jaar

1

2015

2

2016

3

2017

4

2018

92 ZWEMBADINSTALLATIES

Filtergebouw

> Zandfilter TE 3 st 20.000,00 25 -          

> Filtervulling t.b.v. zandfilter TE 3 st 3.000,00 15 -          

> Manometers t.b.v. zandfilters TE 6 st 150,00 10 300          900          

> Aftap t.b.v. zandfilter TE 3 st 200,00 15 -          

> Ontluchting t.b.v. zandfilter TE 3 st 200,00 15 -          

> Vlinderkleppen frontwerk t.b.v. zandfilters TE 15 st 360,00 20 -          

> Centrifugaalpomp t.b.v. circulatie TE 2 st 4.400,00 20 -          
> Manovacuüm- en manometers t.b.v. circulatiepompen TE 4 st 100,00 10 133          400          
> Vlinderklep vóór de circulatiepomp TE 2 st 350,00 20 -          

> Terugslagklep achter de circulatiepomp TE 2 st 500,00 10 333          1.000      

> Vlinderklep achter de circulatiepomp TE 2 st 750,00 10 -          

> Haarvanger t.b.v. circulatiepompen TE 1 st 8.000,00 40 -          

> Vlinderklep t.b.v. haarvanger TE 1 st 1.500,00 20 -          

> Warmtewisselaar t.b.v. verwarming zwemwater TE 1 st 5.000,00 15 -          

> Bypasspomp t.b.v. warmtewisselaar TE 1 st 2.200,00 20 -          

> Vlinderklep t.b.v. warmtewisselaar TE 2 st 200,00 20 133          400          

> Vlinderkleppen overig t.b.v. circulatie TE 1 post 3.300,00 20 -          

> Meet- en regelunit t.b.v. chloor- en pH-regeling TE 1 st 5.000,00 15 -          

> Flowsensor t.b.v. debietmeting TE 2 st 1.000,00 10 667          2.000      

> Display t.b.v. aflezing debietmeting TE 2 st 1.000,00 15 -          

> Centrifugaalpomp t.b.v. recreatief TE 1 st 2.400,00 10 -          

> Vlinderklep t.b.v. recreatief TE 3 st 300,00 10 -          

> Schakelkast TE 1 st 3.000,00 40 -          

> Bekabeling/besturing TE 1 st 20.000,00 20 -          

> Suppletieinrichting TE 1 post 1.500,00 15 -          

> Dompelpomp in vuilwaterput techniekruimte TE 1 st 1.000,00 5 333          1.000      

> Dompelpomp in put buiten t.b.v. circulatie peuterbad TE 1 st 1.000,00 5 333          1.000      

> Leidingwerk in techniekruimte TE 1 post 25.000,00 40 -          

> Leidingwerk buiten techniekruimte in het terrein TE 1 post 17.500,00 40 -          

> Leidingwerk buiten techniekruimte in beton TE 1 post 12.500,00 40 -          

> Invoer-/aanzuigrooster grote bad TE 39 st 200,00 15 -          

> Roosters overig t.b.v. toevoer en afvoer grote- en peuterbad TE 1 post 6.000,00 20 -          

> Voorraadtank t.b.v. chloorbleekloog TE 1 st 3.000,00 25 -          

> Opvangbak t.b.v. chloorbleekloog coaten (bouwkundig) TE 1 st 1.000,00 20 333          1.000      
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Statenbad Oudewater
 

Omschrijving Code Hoev. Eenh. Eenheids-

prijs

Cycli Gemid./

jaar

1

2015

2

2016

3

2017

4

2018

> Voorraadtank t.b.v. zwavelzuur TE 1 st 2.500,00 25 -          

> Opvangbak t.b.v. zwavelzuur TE 1 st 1.500,00 25 -          

> Voorraadtank t.b.v. vlokmiddel TE 1 st 300,00 25 -          

> Opvangbak t.b.v. vlokmiddel TE 1 st 200,00 25 67            200          

> Oogdouche nabij chloor- en zuuropslag TE 2 st 300,00 10 200          600          

> Doseerpompen t.b.v. chloor-, zuur- en vlokdosering TE 5 st 600,00 10 1.000      3.000      

> Doseerslangen t.b.v. chloor-, zuur- en vlokdosering TE 1 post 1.500,00 15 -          

> Wandconsol incl. lekbak t.b.v. chloordoseerpompen TE 1 st 1.000,00 40 -          
> Chloorinjectie t.b.v. grote bad TE 2 st 200,00 5 133          400          
> Chloorinjectie t.b.v. peuterbad TE 1 st 200,00 5 67            200          
> Zuurinjectie TE 1 st 200,00 5 67            200          
> Vlokinjectie TE 1 st 200,00 5 67            200          
> Aanpassing opslag chloor conform BRL excl. bouwkundig TE 1 post 20.000,00 25 -          
> Aanpassing opslag zuur conform BRL excl. bouwkundig TE 1 post 15.000,00 25 -          
> Overig zoals onderhoud, vervanging kleine onderdelen, etc. TE 1 post 3.500,00 1 3.500      3.500      3.500      3.500      

93 DIVERSE BEHEERSKOSTEN

> Engineeringskosten installatietechnische/bouwkundige HE 578m² /bvo 1,20 1 694          694          694          694          
werkzaamheden

96 LOST/VAST INVENTARIS

> Kleedcabine (zwembad) vervangen IN 23 st 900,00 25 -          

99 ONDERHOUDSCONTRACTEN

11.699    15.694    5.544      15.644    -          

Verhuurderonderhoud
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Statenbad Oudewater
 

Omschrijving Code Hoev. Eenh. Eenheids-
prijs

Cycli Gemid./
jaar

1
2015

2
2016

3
2017

4
2018

5
2019

6
2020

7
2021

8
2022

9
2023

10
2024

25 GEVELS

Algemeen

> Schoonmetselwerk inspecteren/repareren PR 720 m2 1,50 5 108          1.080       

> Schoonmetselwerk reinigen PR 720 m3 5,00 5 360          3.600      

> Hang- en sluitwerk inspecteren/repareren PR 24 st 15,00 1 360          360          360          360          360          360          360          360          360          360          360          

Hoofdgebouw  

> Buitenkozijnen met draaiende delen in hout bi-zijde herschilderen PR 93 m2 27,50 10 256           2.558      

> Buitenkozijnen met draaiende delen in hout bi-zijde herschilderen PR 10 m2 27,50 10 28             275          

> Buitenkozijnen met draaiende delen in hout bi-zijde herschilderen PR 8 m2 27,50 10 22             220          

> Raamdorpels vervangen PR 2 st 100,00 20 20            200          

27 DAKEN

Algemeen

> Veiligheidsvoorzieningen keuren CO 1 contr 500,00 1 500          500          500          500          500          500          500          500          500          500          500          

> Daken schoonmaken PR 1 post 450,00 1 450          450          450          450          450          450          450          450          450          450          450          

> Daken inspecteren/repareren PR 1 post 500,00 1 500          500          500          500          500          500          500          500          500          500          500          

42 VLOERAFWERKINGEN

Hoofdgebouw

> Vloerafwerking in tegelwerk inspecteren/repareren PR 257 m2 2,25 3 173          578          578          578           

> Kitvoegen (vloer) inspecteren/repareren PR 1 post 500,00 3 150          500          500          500           

> Vloerafwerking in tapijt vervangen TE 115 m2 37,50 10 431          4.313      

> Vloerafwerkingsvoorziening in schoonloopmat vervangen TE 13 m2 150,00 15 195          1.950      

43 BINNENWANDAFWERKINGEN

Algemeen

> Kleine onderdelen herschilderen PR 578 m2 /bvo 0,75 5 87            434          434          

> Hang- en sluitwerk inspecteren/repareren PR 26 st 15,00 1 390          390          390          390          390          390          390          390          390          390          390          

Hoofdgebouw

> Kolommen in staal herschilderen PR 1 post 2.000,00 10 200           2.000      

inclusief eventueel ontroesten waar nodig

> Binnenwandafwerkingen in tegelwerk inspecteren/repareren PR 237 m2 2,25 3 160          533          533          533           

> Kitvoegen (wand) inspectern/repareren PR 1 post 500,00 3 150          500          500          500          

> Binnenwandafwerkingen in stucwerk herschilderen PR 57 m2 20,00 10 114           1.140      

> Binnenkozijnen in hout herschilderen PR 51 m2 7,50 10 38             383          
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Statenbad Oudewater
 

Omschrijving Code Hoev. Eenh. Eenheids-
prijs

Cycli Gemid./
jaar

1
2015

2
2016

3
2017

4
2018

5
2019

6
2020

7
2021

8
2022

9
2023

10
2024

44 PLAFONDS

Hoofdgebouw

> Plafondafwerkingen in systeemplafond partieel vervangen TE 24 m2 25,00 5 60            600          

45 BINNENINRICHTING

> Volkern omkleed- en toiletcabines PR 1 post 500,00 3 150          500          500          500           

> Garderoberekken PR 1 post 250,00 3 75            250          250          250          

51 WARMTEOPWEKKING

Hoofdgebouw

> Verwarmingsketel > 100 kW SCIOS keuring (gas gestookt) CO 1 post 375,00 2 188          375          375          375          375          375          

52 BINNENRIOLERING -          

53 WATERINSTALLATIES EN SANITAIR

Algemeen
> Waterinstallaties controle beheersplan PR 578 m² /bvo 0,50 1 289          289          289          289          289          289          289          289          289          289          289          

> Waterinstallaties legionella onderzoek CO 1 post 0,01 3 -          -          -          -          

op verzoek van de opdrachtgever eruit gehaald

54 GASINSTALLATIES -          

55 HEMELWATERAFVOEREN

Algemeen

> Hemelwaterafvoer incl. rioleringssysteem doorspuiten PR 1 post 500,00 2 200          500          500          500          500          

56 VERWARMINGSINSTALLATIES

Hoofdgebouw

> Radiator/ c.v.leidingen herschilderen PR 1 post 1.000,00 30 100          1.000      

57 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES -          

58 REGELING -          

59 WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIES ALG.

Niet van toepassing -          

61 CENTRALE ENERGIEVOORZIENING -          

62 KRACHTSTROOM -          

 

Huurderonderhoud
Bedragen exclusief btw + exclusief jaarlijkse indexeringen [richtprijzen] - prijspeil 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 26 | 39 

Statenbad Oudewater
 

Omschrijving Code Hoev. Eenh. Eenheids-
prijs

Cycli Gemid./
jaar

1
2015

2
2016

3
2017

4
2018

5
2019

6
2020

7
2021

8
2022

9
2023

10
2024

63 VERDEELINRICHTING

Hoofdgebouw
> Groepsremplace TL vervangen (hoogte ≤ 3m) TE 45 st 10,00 3 180          450          450          450          450          
> Groepsremplace PL vervangen (hoogte ≤ 3m) TE 5 st 10,00 3 20            50            50            50            50            

> Groepsremplace LED Spot vervangen TE 22 st 7,50 5 50            165          165          165          

> Noodverlichting accusets vervangen 7 st 100,00 4 210          700          700          700          

Terrein

> Groepsremplace Gloeilamp/Halogeen vervangen TE 6 st 7,50 3 18            45            45            45            45            

Buitenverlichting 50 meter bad

> Verdeelinrichting licht algemeen PR 1 post 500,00 3 200          500          500          500          500          

hoogwerker kosten ivm bereikbaarheid

64 COMMUNICATIE INSTALLATIES -          

67 TRANSPORTINSTALLATIES

Niet van toepassing -          

68 VEILIGHEIDSINSTALLATIES -          

69 ELEKTRISCHE INSTALLATIES ALGEMEEN

> E-installaties algemeen NEN3140 inspectie CO 578 m² /bvo 1,20 3 208          694          694          694          

83 TERREININVENTARIS

Terrein
> Hekwerk in gaas inspecteren/repareren PR 360 m² 1,50 1 540          540          540          540          540          540          540          540          540          540          540          

> Badmeesterpost vervangen PR 1 post 5.000,00 1 500          5.000      

84 TERREINAFWERKINGEN

Terrein

> Bestrating in betontegels partieel herstraten PR 33 10% tot 15,00 1 495          495          495          495          495          495          495          495          495          495          495          
> Buitenzwembad in beton bijwerken schilderwerk PR 1275 m² 2,25 1 1.435      2.869       2.869       2.869       2.869       2.869       

85 TERREININSTALLATIES -          

91 DIVERSE

> Herstelonderhoud budget bouwkundig overig HE 578 m² /bvo 0,50 1 289          289          289          289          289          289          289          289          289          289          289          
> Herstelonderhoud budget installatietechnisch overig HE 578 m² /bvo 1,00 1 578          578          578          578          578          578          578          578          578          578          578          
> Zwembadinstallaties algemeen vaste post correctief onderhoud HE 578 m² /bvo 1,25 1 723          723          723          723          723          723          723          723          723          723          723          

> Wettelijke verplichtingen c.q.aanpassingen conform geldende wet TE 1 post 0,01 1 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

en regelgeving (aanname) op verzoek van de opdrachtgever eruit
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Statenbad Oudewater
 

Omschrijving Code Hoev. Eenh. Eenheids-
prijs

Cycli Gemid./
jaar

1
2015

2
2016

3
2017

4
2018

5
2019

6
2020

7
2021

8
2022

9
2023

10
2024

92 ZWEMBADINSTALLATIES -          

93 DIVERSE BEHEERSKOSTEN

> Onderhoudsplannen actualiseren HE 1 post 3.750,00 3 1.125      3.750      3.750      3.750      

96 LOS/VAST INVENATRIS

> Losse inventaris vervangingsreservering IN 1 10% tot 17.500,00 1 -                    

> Los/vast inventaris algemeen IN 1 post 6.750,00 10 675          6.751       

Automatische bodemzuiger vervangen

> Los/vast inventaris algemeen IN 1 post 5.000,00 15 500          5.000      

Friteuse groot formaat vervangen

99 ONDERHOUDSCONTRACTEN

> C.v-ketel onderhoudscontract CO 1 contr 250,00 1 250          250          250          250          250          250          250          250          250          250          250          

> Blusmiddelen onderhoudscontract CO 1 contr 250,00 1 250          250          250          250          250          250          250          250          250          250          250          

> E-installaties algemeen onderhoudscontract CO 1 contr 350,00 1 350          350          350          350          350          350          350          350          350          350          350          

> W-installaties algemeen onderhoudscontract CO 1 contr 350,00 1 350          350          350          350          350          350          350          350          350          350          350          

> Zwembadinstallaties algemeen onderhoudscontact CO 1 contr 5.000,00 1 5.000      5.000      5.000      5.000      5.000      5.000      5.000      5.000      5.000      5.000      5.000      

> Onderhoudscontracten algemeen CO 1 contr 150,00 1 150          150          150          150          150          150          150          150          150          150          150          
keuring speeltoestellen door Repcon

> Groen/terrein onderhoudscontract door De Sluis Groep CO 1 contr 6.500,00 1 6.500      6.500      6.500      6.500      6.500      6.500      6.500      6.500      6.500      6.500      6.500      

26.349    47.589    19.033    25.083    22.245    30.382    29.551    25.239    18.339    26.477    19.549    
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Statenbad Oudewater
 

Omschrijving Code Hoev. Eenh. Eenheids-

prijs

Cycli Gemid./

jaar

1

2015

2

2016

3

2017

4

2018

5

2019

6

2020

7

2021

8

2022

9

2023

10

2024

25 GEVELS

Algemeen

> Voegwerk vervangen TE 150 m² 50,00 30 750          7.500        
> Buitenkozijnen met draaiende delen in hout bu-zijde herschilderen PR 93 m² 32,50 5 302           3.023       

> Buitenkozijnen met draaiende delen in hout vervangen RE 93 m² 550,00 30 -          
> Beglazing isolerend vervangen RE 30 m² 150,00 1 450          4.500         

lekke glasplaten in schuine puien  

> Buitendeuren in hout bi/bu-zijde herschilderen PR 16 st 160,00 5 256           2.560       

> Buitendeuren in hout vervangen TE 16 st 700,00 30 -          

> Hang- en sluitwerk vervangen TE 16 st 200,00 20 -          
Filtergebouw  

> Voegwerk vervangen TE 55 m² 50,00 30 275          2.750         
> Voegwerk vervangen TE 36 m² 50,00 30 180          1.800        
> Buitenkozijnen met draaiende delen in hout bu-zijde herschilderen PR 10 m² 32,50 5 33             325           
> Buitenkozijnen met draaiende delen in hout vervangen RE 10 m² 550,00 30 -           

> Buitendeuren in hout bi/bu-zijde herschilderen PR 5 st 160,00 5 80             800           

> Buitendeuren in hout vervangen TE 5 st 700,00 30 -           

> Hang- en sluitwerk vervangen TE 5 st 200,00 20 -           
Oud kleedgebouw

Het gebouw is alleen nog in gebruik voor opslag. Alleen het 
hoogstnoodzakelijke onderhoud uitvoeren, geen vervangingen.

> Voegwerk vervangen TE 18 m² 50,00 30 -           
> Buitenkozijnen met draaiende delen in hout bu-zijde herschilderen PR 8 m² 32,50 5 26             260          

> Buitendeuren in hout bi/bu-zijde herschilderen PR 3 st 160,00 5 48             480          

> Buitenkozijnen houtrot repareren HE 1 post 1000,00 5 -           

> Hang- en sluitwerk vervangen TE 3 st 200,00 20 -           
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Statenbad Oudewater
 

Omschrijving Code Hoev. Eenh. Eenheids-

prijs

Cycli Gemid./

jaar

1

2015

2

2016

3

2017

4

2018

5

2019

6

2020

7

2021

8

2022

9

2023

10

2024

27 DAKEN

Algemeen

> Risico's inventarisatie dak t.b.v. veilig werken PR 1 post 1500,00 1 150          1.500        
> Veiligheidsvoorzieningen aanbrengen                                                        op 

verzoek van de opdrachtgever eruit gehaald PR 1 post 0,00 1 -          -            

> Veiligheidsvoorzieiningen vervangen TE 1 post 4500,00 20 -          
Hoofdgebouw

> Dakafwerking in bitumen overtrekken TE 415 m² 35,00 20 1.453      14.525       
> Dakafwerking incl. randen / opstanden bitumen vervangen TE 415 m² 65,00 20 -          

> Lichtkoepel (afm. 1,0x1,0) compleet in kunststof vervangen TE 1 st 850,00 30 -          

> Lichtkoepel (afm. 1,0x1,0) kap in kunststof vervangen TE 1 st 350,00 15 35            350          

> Lichtkoepel (afm. 1,5x1,5) compleet in kunststof vervangen TE 2 st 1400,00 30 -          

> Lichtkoepel (afm. 1,5x1,5) kap in kunststof vervangen TE 2 st 550,00 15 110          1.100      
Filtergebouw

> Dakafwerking in golfplaten vervangen asbesthoudend TE 78 m² 200,00 40 -           

> Goten in PVC vervangen TE 14 40,00 25 56            560          
Oud kleedgebouw

> Het gebouw is alleen nog in gebruik voor opslag. In overleg is sec het
hoogstnoodzakelijke onderhoud opgenomen. Grote vervangingen zijn
buiten beschouwing gelaten

42 VLOERAFWERKINGEN

Hoofdgebouw

> Vloerafwerking in tegelwerk vervangen RE 240 m² 125,00 25 -           
Filtergebouw

> Vloerafwerking in tegelwerk vervangen RE 20 m² 125,00 25 250          2.500        

43 BINNENWANDENAFWERKINGEN

Hoofdgebouw

> Binnenwandafwerkingen in tegelwerk vervangen                                excl. 
Sanitaire groepen (zie hfd 53) RE 186 m² 110,00 25 -           

> Binnendeuren geplastificieerd TE 26 st 0,00 1 -          

> Hang- en sluitwerk vervangen TE 26 st 200,00 20 -          

44 PLAFONDS

Hoofdgebouw

> Plafondafwerkingen in systeemplafond vervangen exclusief sanitaire 
groepen (zie hfd 53) RE 240 m² 60,00 25 -           
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Statenbad Oudewater
 

Omschrijving Code Hoev. Eenh. Eenheids-

prijs

Cycli Gemid./

jaar

1

2015

2

2016

3

2017

4

2018

5

2019

6

2020

7

2021

8

2022

9

2023

10

2024

45 BINNENINRICHTING

> Pantry (klein) renoveren RE 1 st 2500,00 25 250          2.500        
> Keukenblok (professioneel) renoveren                                             exclusief 

friteuse (apart opgenomen)

RE 1 st 10000,00 25 1.000      10.000     

51 WARMTEOPWEKKING

Hoofdgebouw

> Verwarmingsketel < 50 kW vervangen Fabricaat Agpo Ferroli, 28 kW TE 1 st 2500,00 20 250          2.500        

> Verwarmingsketel < 50 kW vervangen Fabricaat Intergas TE 1 st 2500,00 20 250          2.500        

> Rookgasafvoer vervangen TE 2 post 250,00 20 50            500           
Filtergebouw

> Verwarmingsketel > 250 kW vervangen Fabricaat Hanrez uit 1969 TE 600 kW 85 20 5.100      51.000      

> Rookgasafvoer vervangen TE 1 post 500,00 20 50            500           

> Kachel (elektrisch) vervangen TE 3 st 350,00 15 105          1.050        

52 BINNENRIOLERING

Hoofdgebouw

> Leidingnet riolering in PVC vervangen RE 1 post 3000,00 30 -          
Filtergebouw

> Vuilwaterpompinstallatie vervangen TE 1 st 1750,00 15 175          1.750        
> Persleiding diameter 90 mm vwa/hwa/fecaliën installatie vervangen TE 10 m 45,00 30 -          
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Omschrijving Code Hoev. Eenh. Eenheids-

prijs

Cycli Gemid./

jaar

1

2015

2

2016

3

2017

4

2018

5

2019

6

2020

7

2021

8

2022

9

2023

10

2024

53 WATERINSTALLATIES EN SANITAIR

Algemeen

> Waterinstallaties legionella vervolgkosten onderzoeken TE 1 post 1000,00 1 75            750              

> Waterleidingen vervangen (leidingwerk buiten sanitaire groepen) RE 1  post 4000,00 25 -          
Hoofdgebouw

> Direct gestookte boiler 301-400 ltr vervangen TE 1 st 3750,00 10 -          

> Tapwater circulatiepomp < 50 mm vervangen TE 1 st 500,00 15 50            500           

> Afsluiter < 50 mm vervangen TE 6 st 100,00 15 60            600           

> Inregelafsluiter < 50 mm vervangen TE 1 st 150,00 15 15            150           

> Staafthermometer vervangen TE 2 st 75,00 15 15            150           

> Keerklep vervangen TE 4 st 50,00 15 20            200           

> Mindervalidentoilet renoveren RE 1 st 5000,00 25 -           

> Toiletgroep (klein) renoveren RE 1 st 2750,00 25 -           

> Douchegroep (klein) renoveren RE 2 st 2750,00 25 -           

> Douchegroep (middel) renoveren RE 1 st 5500,00 25 -           

> Toiletgroep (middel) renoveren RE 2 st 5500,00 25 -           

> Sanitair vervangen o.a. toiletpotten, urinoirs en wasbakken TE 19 st 500,00 15 950          9.500        

> Sanitair mindervalidentoilet vervangen TE 1 post 1250,00 15 125          1.250        

> Douchekoppen/-knoppen vervangen TE 5 st 250,00 15 125          1.250        

> Douchekop, glijstang en mengkraan vervangen TE 2 st 500,00 15 100          1.000        

> Uitstortgootsteen vervangen TE 1 st 600,00 15 60            600           
Filtergebouw

> Waterinstallaties en sanitair algemeen breekinstallatie verwijderen PR 1 st 960,00 1 -          

54 GASINSTALLATIES

Algemeen

> Gasleidingen vervangen RE 1 post 1500,00 30 150          1.500        

> Gasinstallaties algemeen PR 1 post 750,00 1 75            750           
Gasleiding t.b.v. cv-ketel zwembad aanpassen

Hoofdgebouw

> Gasafsluiter vervangen TE 2 st 250,00 20 50            500           

> Gasafsluiter < 50 mm vervangen TE 1 st 450,00 20 45            450           

> Gasfilter vervangen TE 1 st 250,00 20 25            250           

55 HEMELWATERAFVOEREN

Algemeen

> Hemelwaterafvoeren vervangen TE 25 m 80,00 25 200          2.000        
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Statenbad Oudewater
 

Omschrijving Code Hoev. Eenh. Eenheids-

prijs

Cycli Gemid./

jaar

1

2015

2

2016

3

2017

4

2018

5

2019

6

2020

7

2021

8

2022

9

2023

10

2024

56 VERWARMINGSINSTALLATIES

Hoofdgebouw

> Radiator / cv-leidingen vervangen RE 578m²/bvo 40,00 40 -          

> Thermostaatkranen vervangen TE 10 st 75,00 15 75            750           

> Radiator 500-1000 W vervangen TE 13 st 450,00 30 -          

> Afsluiter flens < 50 mm vervangen TE 2 st 150,00 15 30            300           

> Inregelafsluiter flens < 50 mm vervangen TE 2 st 175,00 15 35            350           

> Circulatiepomp < 50 mm vervangen TE 1 st 350,00 15 35            350           

> Luchtafscheider DN32 vervangen TE 1 st 300,00 15 30            300           
Vloerverwarmingsverdeler > 4 groepen vervangen 1x verdeler 
10 groepen, 1x verdeler 8 groepen TE 2 st 650,00 20 -          

> Kogelkraan vervangen TE 4 st 50,00 15 20            200           

> Aansluitgroep + manometer vervangen TE 2 st 50,00 15 10            100           

> Expansievat < 50 ltr vervangen TE 2 st 450,00 15 90            900           

57 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES

Hoofdgebouw

>
Luchtbehandeling algemeen Pijpventilator technische ruimte zwembad

PR 1 post 450,00 15 45            450           
> Pijpdakventilator < 500 m³/h vervangen TE 3 st 700,00 15 210          2.100        
> Afzuigventilator < 2500 m³/h vervangen t.b.v. afzuiging Foyer TE 1 st 1700,00 15 170          1.700        
> Afzuigventilator < 2500 m³/h vervangen t.b.v. afzuiging kleedruimte TE 1 st 1700,00 15 170          1.700        
> Afzuigventilator 2500-3500 m³/h vervangen t.b.v. afzuigkap TE 1 st 2500,00 15 250          2.500        
> Luchtafvoerrooster ≤ 500 m³/h vervangen TE 4 st 275,00 20 110          1.100        

> Afzuigrozet vervangen TE 8 st 50,00 20 40            400           

> Kanalenwerk schoonmaken TE 1 post 2500,00 20 250          2.500        

58 REGELING

Hoofdgebouw

> Besturing conventioneel vervangen                                       
Bedieningsschakelaars afzuigventilatoren TE 2 st 350,00 12 70            700           

> Kamerthermostaat vervangen TE 2  st 250,00 10 50            500           

59 WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIES ALG.

> W-installaties partieel herstel PR 1 post 850,00 1 850          850           850          850          850          850          850          850          850          850          850          
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Statenbad Oudewater
 

Omschrijving Code Hoev. Eenh. Eenheids-

prijs

Cycli Gemid./

jaar

1

2015

2

2016

3

2017

4

2018

5

2019

6

2020

7

2021

8

2022

9

2023

10

2024

61 CENTRALE ENERGIEVOORZIENING

Hoofdgebouw

> Hoofdverdeelinrichting, vervangen Buitengebouw TE 1 post 5000,00 30 -          

> Groepenkast / hoofdverdeelinrichting vervangen Meterkast entree TE 1 post 2500,00 30 -          

> Groepenkast / hoofdverdeelinrichting vervangen Magazijn TE 1 post 1000,00 30 -          

> Groepenkast / hoofdverdeelinrichting vervangen TE 1 post 1500 30 -          

62 KRACHTSTROOM

> Verdeelinrichting < 25 groepen vervangen Buitengebouw TE 1 st 3200,00 30 -          

> Ceeform wandcontactdoos 32A vervangen Buitengebouw TE 1 st 125,00 30 13            125           

63 VERDEELINRICHTING LICHT

Hoofdgebouw

> Verlichtingsarmaturen TL opbouw (enkel) vervangen TE 4 st 180,00 15 72            720           

> Verlichtingsarmaturen TL opbouw (dubbel) vervangen TE 3 st 225,00 15 68            675           

> Verlichtingsarmaturen TL inbouw (dubbel) vervangen TE 38 st 200,00 15 760          7.600        

> Verlichtingsarmaturen TL waterdicht vervangen (dubbel) TE 6 st 275,00 15 165          1.650        

> Verlichtingsarmaturen PL inbouw (dubbel) vervangen TE 5 st 175,00 15 88            875           

> Verlichtingsarmaturen spot inbouw vervangen TE 16 st 200,00 15 320          3.200        

> Noodverlichting opbouw decentraal vervangen TE 7 st 250,00 15 175          1.750        

> Pictogram noodverlichting vervangen TE 7 st 10,00 15 7              70              
Terrein

> Lantaarnpaalarmaturen 8 m hoog vervangen (exclusief mast) TE 2 st 2500,00 15 500          5.000      

> Geintegreerde buitenlampen met camera TE 6 st 375,00 15 225          2.250      

64 COMMUNICATIE INSTALLATIES

Hoofdgebouw

> Deurbelinstallatie vervangen TE 1 post 200,00 20 20            200           

> Telefooninstallatie vervangen TE 1 post 2000,00 15 200          2.000        

> Oproepinstallatie MIVA vervangen TE 1 st 750,00 15 75            750           

> Inbouwspeakers vervangen TE 4 st 250,00 15 100          1.000        

> Omroepinstallatie vervangen TE 1 st 5000,00 15 500          5.000        

> Binnencamera TE 1 st 500,00 15 50            500           
Terrein

> Opbouwspeakers vervangen (exclusief mast) TE 8 st 250,00 15 200          2.000        
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Statenbad Oudewater
 

Omschrijving Code Hoev. Eenh. Eenheids-

prijs

Cycli Gemid./

jaar

1

2015

2

2016

3

2017

4

2018

5

2019

6

2020

7

2021

8

2022

9

2023

10

2024

67 TRANSPORTINSTALLATIES

Niet van toespassing

68 VEILIGHEIDSINSTALLATIES

Filtergebouw

> Oogdouche vervangen TE 2 st 650,00 15 130          1.300        

Hoofdgebouw

> Bedieningspaneel inbraakbeveiligingscentrale vervangen TE 1 st 750,00 15 75            750           

> CO2/poederblusser/sproeischuimblusser verv angen TE 5 st 300,00 15 150          1.500        

> Brandhaspel vervangen TE 2 st 750,00 30 150          1.500      

> Brandhaspel slang vervangen TE 1 st 150,00 10 -          

69 ELEKTRISCHE INSTALLATIES ALGEMEEN

> E-installaties algemeen vervolgkosten onderzoeken niet TE 1 post 0,00 3 -          -            

inzichtelijk

> E-installaties algmeen PR 1 post 3.684,00 1 -          

digitaliseren van de elektrische tekeningen (uitgevoerd door Cofely)

> E-installaties partieel herstel PR 1 post 500,00 1 500          500           500          500          500          500          500          500          500          500          500          

83 TERREININVENTARIS

Terrein

> Hekwerk in gaas herstellen HE 1 post 3.500,00 1 350          3.500      

kapot hekwerk nabij hoofdgebouw
> Hekwerk in gaas vervangen TE 200 m² 60,00 30 -          

oude hekwerk
> Hekwerk in gaas vervangen TE 160 m² 60,00 30 -          

nieuwe hekwerk

> Poorten (dubbel) in spijlen vervangen TE 3 st 2.000,00 30 -          

oude poorten

> Poorten (dubbel) in spijlen vervangen TE 1 st 2.000,00 30 -          

nieuwe poort

> Poorten (enkel) in spijlen vervangen TE 3 st 1.200,00 30 -          
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Statenbad Oudewater
 

Omschrijving Code Hoev. Eenh. Eenheids-

prijs

Cycli Gemid./

jaar

1

2015

2

2016

3

2017

4

2018

5

2019

6

2020

7

2021

8

2022

9

2023

10

2024

84 TERREINAFWERKINGEN

Terrein
> Bestrating in betontegels herstraten TE 329 m² 30,00 25 -            
> Bestrating in betontegels herstraten TE 40 m² 30,00 25 -           

gedeelte tussen hoofdgebouw en filtergebouw  
> Bestrating in betontegels herstraten TE 20 m² 62,50 25 -           

rondom tafeltennisveld

Buitenbaden
> Buitenzwembad in beton coaten PR 275 m² 35,00 5 963           9.625       

wanden   

> Buitenzwembad in beton coaten PR 1 post 1.500,00 5 150          1.500      

wedstrijdlijnen
> Buitenzwembad in beton coaten PR 915 m² 35,00 5 -            

bodem wedstrijdbassin
> Buitenzwembad in beton coaten PR 85 m² 35,00 5 298           2.975       

bodem peuterbassin  
> Buitenzwembad in beton coaten PR 20 m² 35,00 5 70             700           

voetenbakken

> Terreinafwerkingen algemeen TE 1 post 15.000,00 1 1.500      15.000       

betonrot herstellen, loopbrug vervangen 

85 TERREININSTALLATIES

Terrein

> Straatkolk vervangen TE 10 st 500,00 25 -           

> Buitenriolering vervangen TE 1 post 2500 25 -           

91 DIVERSE -          
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Statenbad Oudewater
 

Omschrijving Code Hoev. Eenh. Eenheids-

prijs

Cycli Gemid./

jaar

1

2015

2

2016

3

2017

4

2018

5

2019

6

2020

7

2021

8

2022

9

2023

10

2024

92 ZWEMBADINSTALLATIES

Filtergebouw

> Zandfilter TE 3 st 20.000,00 25 -          

> Filtervulling t.b.v. zandfilter TE 3 st 3.000,00 15 900          9.000      

> Manometers t.b.v. zandfilters TE 6 st 150,00 10 90            900          

> Aftap t.b.v. zandfilter TE 3 st 200,00 15 60            600          

> Ontluchting t.b.v. zandfilter TE 3 st 200,00 15 60            600          

> Vlinderkleppen frontwerk t.b.v. zandfilters TE 15 st 360,00 20 -          

Centrifugaalpomp t.b.v. circulatie TE 2 st 4.400,00 20 880          8.800      
> Manovacuüm- en manometers t.b.v. circulatiepompen TE 4 st 100,00 10 40            400          
> Vlinderklep vóór de circulatiepomp TE 2 st 350,00 20 -          

> Terugslagklep achter de circulatiepomp TE 2 st 500,00 10 100          1.000      

> Vlinderklep achter de circulatiepomp TE 2 st 750,00 10 -          

> Haarvanger t.b.v. circulatiepompen TE 1 st 8.000,00 40 -          
> Vlinderklep t.b.v. haarvanger TE 1 st 1.500,00 20 -          
> Warmtewisselaar t.b.v. verwarming zwemwater TE 1 st 5.000,00 15 500          5.000        

Bypasspomp t.b.v. warmtewisselaar TE 1 st 2.200,00 20 220          2.200      
> Vlinderklep t.b.v. warmtewisselaar TE 2 st 200,00 20 40            400           
> Vlinderkleppen overig t.b.v. circulatie TE 1 post 3.300,00 20 -          
> Meet- en regelunit t.b.v. chloor- en pH-regeling TE 1 st 5.000,00 15 -          
> Flowsensor t.b.v. debietmeting TE 2 st 1.000,00 10 200          2.000      

Display t.b.v. aflezing debietmeting TE 2 st 1.000,00 15 200          2.000      
> Centrifugaalpomp t.b.v. recreatief TE 1 st 2.400,00 10 240          2.400      
> Vlinderklep t.b.v. recreatief TE 3 st 300,00 10 90            900          
> Schakelkast TE 1 st 3.000,00 40 -          
> Bekabeling/besturing TE 1 st 20.000,00 20 -          
> Suppletieinrichting TE 1 post 1.500,00 15 -          
> Dompelpomp in vuilwaterput techniekruimte TE 1 st 1.000,00 5 200          1.000      1.000      
> Dompelpomp in put buiten t.b.v. circulatie peuterbad TE 1 st 1.000,00 5 200          1.000      1.000      
> Leidingwerk in techniekruimte TE 1 post 25.000,00 40 -          

Leidingwerk buiten techniekruimte in het terrein TE 1 post 17.500,00 40 -          
> Leidingwerk buiten techniekruimte in beton TE 1 post 12.500,00 40 -          
> Invoer-/aanzuigrooster grote bad TE 39 st 200,00 15 780          7.800      
> Roosters overig t.b.v. toevoer en afvoer grote- en peuterbad TE 1 post 6.000,00 20 -          
> Voorraadtank t.b.v. chloorbleekloog TE 1 st 3.000,00 25 -          
> Opvangbak t.b.v. chloorbleekloog coaten (bouwkundig) TE 1 st 1.000,00 20 100          1.000        
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Statenbad Oudewater
 

Omschrijving Code Hoev. Eenh. Eenheids-

prijs

Cycli Gemid./

jaar

1

2015

2

2016

3

2017

4

2018

5

2019

6

2020

7

2021

8

2022

9

2023

10

2024

> Voorraadtank t.b.v. zwavelzuur TE 1 st 2.500,00 25 -          
> Opvangbak t.b.v. zwavelzuur TE 1 st 1.500,00 25 -          

Voorraadtank t.b.v. vlokmiddel TE 1 st 300,00 25 30            300          
Opvangbak t.b.v. vlokmiddel TE 1 st 200,00 25 20            200           
Oogdouche nabij chloor- en zuuropslag TE 2 st 300,00 10 60            600           
Doseerpompen t.b.v. chloor-, zuur- en vlokdosering TE 5 st 600,00 10 300          3.000      
Doseerslangen t.b.v. chloor-, zuur- en vlokdosering TE 1 post 1.500,00 15 150          1.500      
Wandconsol incl. lekbak t.b.v. chloordoseerpompen TE 1 st 1.000,00 40 -          
Chloorinjectie t.b.v. grote bad TE 2 st 200,00 5 80            400          400          
Chloorinjectie t.b.v. peuterbad TE 1 st 200,00 5 40            200           200          
Zuurinjectie TE 1 st 200,00 5 40            200          200          
Vlokinjectie TE 1 st 200,00 5 40            200          200          
Aanpassing opslag chloor conform BRL excl. bouwkundig TE 1 post 20.000,00 25 2.000      20.000    
Aanpassing opslag chloor conform BRL bouwkundig 5.000      
Aanpassing opslag zuur conform BRL excl. bouwkundig TE 1 post 15.000,00 25 1.500      15.000    
Aanpassing opslag zuur conform BRL bouwkundig 1.500      15.000    
Overig zoals onderhoud, vervanging kleine onderdelen, etc. TE 1 post 3.500,00 1 3.500      3.500        3.500      3.500      3.500      3.500      3.500      3.500      3.500      3.500      3.500      

93 DIVERSE BEHEERSKOSTEN

> Engineeringskosten installatietechnische/bouwkundige HE 578m² /bvo 1,20 1 694          694           694          694          694          694          694          694          694          694          694          
werkzaamheden

96 LOST/VAST INVENTARIS

> Kleedcabine (zwembad) vervangen IN 23 st 900,00 25 -           

99 ONDERHOUDSCONTRACTEN

39.089    192.784   20.054    19.144    74.844    35.802    6.484      5.544      30.144    5.544      5.544      
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B3 Rondpompcapaciteit 

Overzicht gegevens Zwembad Ons Statenbad te Oudewater 

   

            Baden Water Water Water Water Turnover Capaciteit Capaciteit Turnover lengte breedte Water 

  diepte(1) diepte(2) oppervlak inhoud Whvbz Whvbz Ontwerp Ontwerp 

  

oppervlak 

                        

50 meter 

bad 0,40 m 1,10 m 294,00 m² 220,50 m³ 2,00 h 110,25 m³/h 111,00 m³/h   

16,80 

m 17,50 m 294,00 m² 

  1,10 m 1,40 m 126,00 m² 157,50 m³ 3,00 h 52,50 m³/h 53,00 m³/h 

 

7,20 m 17,50 m 126,00 m² 

  1,40 m 1,80 m 35,00 m² 56,00 m³ 4,00 h 14,00 m³/h 14,00 m³/h 

 

2,00 m 17,50 m 35,00 m² 

  1,80 m 2,00 m 280,00 m² 532,00 m³ 4,00 h 133,00 m³/h 146,00 m³/h 

 

16,00 

m 17,50 m 280,00 m² 

  2,00 m 2,10 m 140,00 m² 287,00 m³ 6,00 h 47,83 m³/h 36,00 m³/h 

 

8,00 m 17,50 m 140,00 m² 

totaal     

875,00 

m² 

1.253,00 

m³   

357,58 

m³/h 

360,00 

m³/h 3,48 h 

50,00 

m   

875,00 

m² 

            Peuterbad 0,25 m 0,30 m 33,00 m² 9,08 m³ 1,00 h 9,08 m³/h 9,00 m³/h   3,00 m 11,00 m 33,00 m² 

  0,30 m 0,40 m 66,00 m² 23,10 m³ 2,00 h 11,55 m³/h 12,00 m³/h 

 

6,00 m 11,00 m 66,00 m² 

totaal     99,00 m² 32,18 m³   

20,63 

m³/h 

21,00 

m³/h 1,53 h 

9,00 

m   99,00 m² 
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B4 Inventarisatielijst 

Onderdeel Specificatie Fabrikaat/type Opmerking 

    3 st. zandfilters kunststof; 128 m3/h; Ø2000 mm Kripsol 2007 geïnstalleerd 

totale filtervulling t.b.v. zandfilters zand en grind; 19500 kg 

 

2007 geïnstalleerd 

6 st. manometers t.b.v. zandfilters RVS; glycerine gevuld; Ø100 mm 

 

2007 geïnstalleerd 

3 st. aftap PVC kogelkraan 

  3 st. ontluchting PVC kogelkraan 

  15 st. vlinderkleppen t.b.v. frontwerk zandfilters DN150; handsteel bediend Wouter Witzel 2007 geïnstalleerd 

2 st. centrifugaalpompen t.b.v. circulatie ca. 200 m3/h Johnson 2013 gereviseerd 

4 st. manovacuüm- en manometers t.b.v. 

circulatiepompen RVS; glycerine gevuld; Ø60 mm 

 

2007 geïnstalleerd 

2 st. vlinderkleppen vóór de circulatiepompen DN150; handsteel bediend Wouter Witzel 2007 geïnstalleerd 

2 st. terugslagkleppen achter de circulatiepompen DN200 Wouter Witzel 2007 geïnstalleerd 

2 st. vlinderkleppen achter de circulatiepompen DN200; wormkast bediend Wouter Witzel 2007 geïnstalleerd 

1 st. haarvanger t.b.v. circulatie pompen Polyester; transparant deksel Lotec 2007 geïnstalleerd 

1 st. vlinderklep t.b.v. haarvanger DN300; wormkast bediend Wouter Witzel 2007 geïnstalleerd 

warmtewisselaar t.b.v. verwarming zwemwater platenwisselaar 

 

vervangen bij 

vervanging CV-ketel 

bypass centrifugaalpomp t.b.v. warmtewisselaar 

   2 st. vlinderkleppen t.b.v. warmtewisselaar DN80; handsteel bediend 

 

gecorrodeerd 

5 st. overige vlinderkleppen t.b.v. circulatie 

DN80-DN250; handsteel-/wormkast 

bediend Wouter Witzel 2007 geïnstalleerd 

1 st. meet- en regelunit t.b.v. chloor- en pH-

regeling 

 

Hycon; Micro TS 2014 geïnstalleerd 

2 st. flowsensoren 

  

2007 geïnstalleerd 

2 st. displays t.b.v. debietaflezing 

  

2007 geïnstalleerd 

centrifugaalpomp t.b.v. recreatieve elementen ca. 60 m3/h 

 

buiten geïnstalleerd 

in put 

3 st. vlinderkleppen t.b.v. recreatieve elementen handsteel bediend 

 

buiten geïnstalleerd 

in put 

schakelkast 

  

2007 geïnstalleerd 

besturing 

  

2007 geïnstalleerd 

Suppletieinrichting 

   1 st. dompelpomp in vuilwaterput techniekruimte 

   1 st. dompelpomp in put buiten t.b.v. circulatie 

peuterbad 

   leidingwerk in techniekruimte PVC 

 

2007 geïnstalleerd 

leidingwerk buiten techniekruimte in het terrein PVC 

 

2007 geïnstalleerd 

leidingwerk buiten techniekruimte in beton PVC 

 

2007 geïnstalleerd 

39 st. invoer- en aanzuigroosters grote bad kunststof; 250x250 mm Lotec 2007 geïnstalleerd 

overige roosters t.b.v. toevoer en afvoer grote- en 

peuterbad RVS 

  voorraadtank t.b.v. chloorbleekloog 2800 liter (t.b.v. opslag 2000 liter); PE 

 

vervangen voor 2023 

opvangbak t.b.v. chloorbleekloog bouwkundig 

 

coaten 

voorraadtank t.b.v. zwavelzuur 1200 liter (t.b.v. opslag 1000 liter); PE 

 

vervangen voor 2023 

opvangbak t.b.v. zwavelzuur PE 

 

vervangen voor 2023 

voorraadtank t.b.v. vlokmiddel 

   opvangbak t.b.v. vlokmiddel 

  

ontbreekt 

2 st. oogdouches nabij chloor- en zuuropslag 

  

ontbreken 

5 st. doseerpompen t.b.v. chloor-, zuur- en 

vlokdosering 

 

Jesco/Seko 2007 geïnstalleerd 

5 st. doseerslang t.b.v. chloor-, zuur- en 

vlokdosering 

  

2007 geïnstalleerd; 

bij 1 chloorpomp een 

deel vervangen 

wandconsol incl. lekbak t.b.v. chloordoseerpompen 

  

2007 geïnstalleerd 

2 st. chloorinjectie t.b.v. groot bad 

  

2007 geïnstalleerd 

1 st. chloorinjectie t.b.v. peuterbad 

  

2007 geïnstalleerd; 

aangetast 

1 st. zuurinjectie 

  

2007 geïnstalleerd 

1 st. vlokinjectie 

  

2007 geïnstalleerd 

Overige kosten t.b.v. onderhoud, vervanging kleine 

onderdelen, etc. 

   aanpassing opslag chloor conform BRL excl. 

bouwkundig 

  

dient voor 2023 

gereed te zijn 

aanpassing opslag zuur conform BRL excl. 

bouwkundig 

  

dient voor 2023 

gereed te zijn 

 


